
 
 

รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ 
ที่มีมูลคาไมเกิน 5 ลานบาท 

 
 

ก. ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. ช่ือโครงการ 

โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ อ ุป ก ร ณ ใ น ห อ ง  DATACENTER  
 

 

๒. สวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

    ๒.๑ ชื่อสวนราชการ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

    ๒.๒ หัวหนาสวนราชการ ชื่อ-สกุล  : นายแพทยพรเพชร นันทวุฒิพันธุ 

ตำแหนง  : ผูอำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

โทรศัพท:   0-5641-1055                                                โทรสาร : 0-5641-1071                                                   

e-mail: 

    ๒.๓ ผูรับผิดชอบโครงการ ๑.  ชื่อ-สกุล  : นายสมพงศ จึงสมเจตไพศาล 

     ตำแหนง  : หวัหนาศูนยคอมพิวเตอร 

     โทรศัพท:  0875653113                         โทรสาร : 0-5641-1071                                                                            

     e-mail:   

 ๒.  ชื่อ-สกุล  : นายวรัตถ อยูส ี

     ตำแหนง  : นักวิชาการคอมพิวเตอร 

     โทรศัพท:  086-2019085                         โทรสาร : 0-5641-1071                                                                            

     e-mail: kulnw1st@gmail.com 

 

๓. งบประมาณ ป พ.ศ. 2564 

๓.๑ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 781,400.00 บาท  

(เจ็ดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)  

๓.๒ แหลงเงิน  งบประมาณประจำป                   เปลี่ยนแปลงรายการ/เงินเหลือจาย 

 เงินรายได (เงินบำรุงโรงพยาบาล)    เงินชวยเหลือ / เงินนอกงบประมาณ 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................  
 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี     /   2564 



๔. รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอร 

รายการ 
ร า ย ล ะ เอ ีย ด  

รายละเอียดท่ีไมตรงกับมาตรฐาน 
ระบุเหตุผล ความจําเปนท่ีตองจัดหาครุภัณฑมากกวามาตรฐาน 

จำนวน หนวย 

ราคาตอ

หนวย/ชุด 

(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) 

4.1 อัพเกรดหนวยความจำ (Memory) เครื่องแมขาย DellEMC 
PowerEdge Server R740 จาก 128 GB เปน 256 GB  
จำนวน 3 เครื่อง 
 

อัพเกรดหนวยความจำ (Memory) เครื่องแมขาย DellEMC 
PowerEdge Server R740 จาก  1 2 8  GB เป น  2 5 6  GB 
จำนวน     3 เครื่อง 

4.1.1 เปนหนวยความจำ (Memory) แบบ ECC DDR4 ท่ี

สามารถติดต้ังกับเครื่องแมขาย DellEMC PowerEdge 

Server R740  

4.1.2 ขนาดความจุเดิมกอนอัพเกรดคือ 128 GB หลังจากการ

อัพเกรดจะได 256 GB โดย ในแตละเครื่องจะใชเพิ่ม 3 

DIMM (32Gbx4) 

เหตุผลความจำเปน มีระบบงานเพ่ิมขึ้น เชน ระบบเก็บขอมูล 

EKG, ระบบแปลงเอกสารจากภาพใหเปน PDF แลวจัดเก็บไป

ยังระบบจัดเก็บภาพเวชระเบียน ซึ่งในแตระบบที่กลาวมา มี

ความตองการการใชหนวยความจำที่สูงขึ้น  และรองรับการ

พัฒนาระบบในอนาคตเชน ระบบ คิว, ระบบประมวลผลการ

จัดเก็บรายไดโรงพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ชุด 75,000 225,000 

 



4.2 อัพเกรด พื้นท่ีอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกสำหรับศูนย

คอมพิวเตอรหลัก (Data Center Storage)  

 

อัพเกรด พื้นท่ีอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกสำหรับศูนย
คอมพิ ว เตอร ห ลั ก  (Data Center Storage) DellEMC Hybrid 
Storage Unity 
4.2.1 เปน Hard disk ชนิด SSD ขนาดไมนอยกวา 400 GB 

จำนวน  5 หนวย 
4.2.2 หลังจากการทำ Raid 5 จะเห็นพื้นท่ีเพิ่มขึ้นมาในระบบ 
1.43 TB  
เหตุผลความจำเปน เปนอุปกรณที่มีความสามารถประมวลผล
ขอมูลที่ มีความเร็วสูง ทำให เข าถึงระบบสารสนเทศทาง
การแพทย และระบบประมวลผลการจัดเก็บรายไดไวขึ้น รองรับ
ขอมูลที่มีการประมวลผลตลอดเวลา ปจจุบันมีพอในการใชงาน
แตไมสามารถนำระบบที่จะมาใหมในอนาคตไปใชงานในสวนนั้น
ได 
 
 
 
 
 

1 เครื่อง 342,400 

 

342,400 

 

4.3 อุปกรณเชื่อมตอสายเครือขาย ความเร็ว 10GB (10GB Network 

LAN Card) สำหรับเครื่องแมขาย DellEMC PowerEdge Server 

R740 

อุปกรณ เ ช่ื อมต อ สาย เค รือข าย  ความ เร็ ว  10GB (10GB 
Network LAN Card) ส ำ ห รั บ เค รื่ อ ง แ ม ข า ย  DellEMC 
PowerEdge Server R740 
เหตุผลความจำเปน เปนการเพ่ิม Bandwidth ในการส่ือสาร
ขอมูล จากความเร็วเดิม 1GB เปน 10GB  
4.3.1 อุปกรณเชื่อมตอสายเครือขาย ความเร็ว 10GB (10GB 
Network LAN Card) ท่ี ส าม ารถ ติ ด ต้ั งกั บ เค รื่ อ งแ ม ข า ย 
DellEMC PowerEdge Server R740 ได  
 
 
 
 

3 หนวย 18,000 54,000 



4.4 เครือ่งสำรองไฟฟา ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท คุณลักษณะ

พื้นฐาน  

4.4.1 มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts) 

4.4.2 มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-25% 195 

– 245 

4.4.3 มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 215 

– 225 

4.4.4 สามารถสำรองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที  

เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 3 kVA ราคา 32,000 บาท คณุลักษณะ

พื้นฐาน  

4.4.1 มีกำลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts) 

4.4.2 มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-25% 195 

– 245 

4.4.3 มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 215 

– 225 

4.4.4 สามารถสำรองไฟฟาท่ี Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

เหตุผลความจำเปน ปจจุบัน ของเดิมที่  

- เคร่ืองสำรองไฟ ที่ใชในหองDatacenter เดิมชำรุด 2 เคร่ือง 

และ อายุใชงานเกิน 10 ป 1 เคร่ือง ตองการเพ่ิม 1 เคร่ือง  รวม 

4 เคร่ือง 

- ศูนยสำรองขอมูล (อาคารบำบัด) มี 1 เคร่ือง ตองการเพ่ิม อีก 

1 เคร่ือง  

 

5 หนวย 32,000 

 

160,000 

 

 

 

๕. วิธีการจัดหา   

         จัดซื้อ             การจาง           การเชา            อื่น ๆ ระบุ..........................    



 

๗. ระบบหรืออุปกรณคอมพิวเตอรท้ังหมดท่ีมีอยูเดิม (ของหนวยงานตามขอ ๖.) 

รายการ สถานท่ีติดต้ัง 
ติดต้ังใชงานเมื่อป 

พ.ศ. 

7.1 เครื่องแมขาย DellEMC PowerEdge Server 
R740 

เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป 

สมเด็จพระศรีนครินทร (Datacenter Site) 
2562 

ศูนยสำรองขอมูลชั้น 1 อาคารบำบัดรักษา 

(Disaster Recovery Site) 
2562 

7.2 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกสำหรับศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (Data Center Storage) 

เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป 

สมเด็จพระศรีนครินทร (Datacenter Site) 

2562 

7.3 เครือ่งสำรองไฟฟา ขนาด 3 kVA เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป 

สมเด็จพระศรีนครินทร (Datacenter Site) 

2559 

 

๘. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/เหตุผลความจำเปนท่ีตองจัดหาอุปกรณในครั้งนี ้

8.1 ป ญ ห า ก า ร ข ย า ย ต ัว ข อ ง ก า ร ใ ช  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ร ัก ษ า แ ล ะ ว ิน ิจ ฉ ัย อ า ก า ร ข อ ง แ พ ท ย  ในโรงพยาบาล 
ชัยนาทนเรนทรมีเพ่ิมมากข้ึน 

8.2 ป ญ ห า เร ื่อ ง ก า ร ป อ ง ก ัน ค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย ข อ ง ข อ ม ูล , การปองกันขอมูลสูญหาย, ความพรอมในตลอดเวลา 
8.3 เพ่ือความตอเนื่องในการปฏิบัติงานการนําเสนองานดานสาธารณสุข 

 

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานท่ีจะใชกับอุปกรณท่ีจัดหาครั้งนี้ 

 เพ่ือรองรับการใหบริการเครือขายคอมพิวเตอร ท้ังหมดในโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร  

 

 

 

๖. สถานที่ติดต้ังอุปกรณ   

รายการครุภัณฑ (จำนวน) ชื่อสถานท่ี/หนวยงานท่ีติดต้ัง 

6.1 อัพเกรดหนวยความจำ (Memory) เครื่องแมขาย 
DellEMC PowerEdge Server R740 จาก 128 GB 
เปน 256 GB จำนวน 3 ชุด 

เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร (Datacenter Site) จำนวน 2 ชุด 

ศูนยสำรองขอมูลชั้น 1 อาคารบำบัดรักษา (Disaster Recovery 

Site) จำนวน 1 ชุด 

6.2 อัพเกรด พื้นท่ีอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก

สำหรับศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center Storage) 

เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร (Datacenter Site) 

6.3 อัพเกรดอุปกรณเชื่อมตอสายเครือขาย ความเร็ว 10GB 

(10GB Network LAN Card) 

เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร (Datacenter Site) จำนวน 2 ชุด 

ศูนยสำรองขอมูลชั้น 1 อาคารบำบัดรักษา (Disaster Recovery 

Site) จำนวน 1 ชุด 

6.4 เครือ่งสำรองไฟฟา ขนาด 3 kVA เครือ่งศูนยคอมพิวเตอรช้ัน 6 อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรี

นครินทร (Datacenter Site) 



๑๐. เปรียบเทียบอุปกรณท่ีจัดหาคร้ังนี้กับปริมาณงาน 

 ครุภัณฑท่ีขออนุมัติจัดซ้ือในครั้งนี้ มีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีกำหนดไวตามแผนพัฒนา Smart Hospital ของ

โรงพยาบาล ป 2564 โดยมีผูรับบริการโดยเฉลี่ย 1,500 คน/วัน 

 

๑๑. บุคลากรดานคอมพิวเตอร ห ร ือ บ ุค ล า ก ร ท ี่ไ ด ร ับ ม อ บ ห ม า ย ใ ห ร ับ ผ ิด ช อ บ ด า น  IT ท่ีมีอยูในปจจุบัน  
ดาน / ส า ข า  จำนวน (คน) 

งานบริหาร/ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 1  
Network, Programmer, Webmaster/เทคโนโลยคีอมพิวเตอร 1  
Programmer, Webmaster/วิทยาการคอมพิวเตอร 2  
Hardware, Programmer/เทคโนโลยสีารสนเทศ 2  
Hardware, Technician Support/ชางอิเลคทรอนิคส 1  

ร ว ม  7  
 

ข.  ขอมูลเฉพาะกรณ ี

  จัดหาใหม                  ทดแทนของเดิม     เพ่ือใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

   

   ผูรายงาน  .......................................................................... 
 (นายสมพงศ  จึงสมเจตไพศาล) 

                                                                              ตำแหนง           หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร 
  วันท่ี................................................................................... 
         

     ผูอนุมัติโครงการ.................................................................                                                        

                                 (นายพรเพชร นันทวุฒิพันธุ)                                   
                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 

                                                                              วันท่ี................................................................................... 
     
    ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรประจำโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
     มติท่ีประชุมคณะกรรมการ เห็นชอบโครงการ โค ร ง ก า ร ป ร ับ ป ร ุง ห อ ง  DATACENTER ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     วงเงิน 781,400-. บาท ( เจ็ดแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน )ประชุมครั้งท่ี 1 /2564 วันท่ี ...........มกราคม  2564 

                 
                                                                           ผูเห็นชอบโครงการ............................................................. 
            (นายนฤทธิ์  บุญเพชร) 
           ตำแหนงนายแพทยชำนาญการ ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอำนวยการ 
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดังสูง (CIO) ประจำโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
    วันท่ี................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	อุปกรณ์เชื่อมต่อสายเครือข่าย ความเร็ว 10GB (10GB Network LAN Card) สำหรับเครื่องแม่ข่าย DellEMC PowerEdge Server R740

